附件1：
关于进一步加强建筑外墙保温工程
管理的通知（征求意见稿）

各市、州、直管市、神农架林区住（城）建局，各有关单位：
外墙保温是建筑节能的重要组成部分，对保证建筑能效、提升工程品质起到重要作用。当前，外墙保温因应用体系不合理、材料质量不过关、过程控制不严格，导致保温层开裂、脱落、铲除等现象时有发生，严重影响使用安全和节能效果。为确保外墙保温工程质量安全，根据相关法律法规及标准规范，结合我省建筑节能和外墙保温技术发展实际，现就进一步加强建筑外墙保温工程管理有关事项通知如下。
一、严格选用外墙保温系统
外墙保温系统选用应符合“安全耐久、节能环保、便于施工、美观实用”的原则，应满足现行建筑节能相关法律法规和标准规范要求。
（一）重点推广
[bookmark: _Hlk80223977][bookmark: _Hlk81776862][bookmark: _Hlk80223894]1.框架结构和短肢剪力墙结构选用高性能蒸压加气混凝土砌块（板）自保温系统或保温装饰板外保温系统。
2.剪力墙结构选用EPS板现浇混凝土外保温系统 、EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统或保温装饰板外保温系统。
3.装配式建筑选用高性能蒸压加气混凝土块（板）自保温系统、预制混凝土夹心保温外墙板系统或保温装饰板外保温系统。
（二）限制与禁止使用
1.建筑高度不大于24米的可选用薄抹灰外保温系统。
2.薄抹灰外保温系统饰面层仅适用于涂料饰面。
[bookmark: _Hlk82044270]3.保温装饰板外保温系统应用高度不应超过100米。
[bookmark: _Hlk80255266]4.外墙内保温系统仅适用于全装修建筑，保温层厚度不应大于40mm。
5.浆料类保温系统禁止用于外墙保温工程，用于外墙内保温工程时，只能在门窗洞口等局部部位使用。
6.外墙保温材料的燃烧性能不应低于B1级。
7.禁止使用离墙干挂外墙保温系统。
8.禁止采用仅通过粘结锚固方式固定的保温装饰板外保温系统。
（三）其它情形
有下列情形之一时，建设单位应对采用的保温系统（包括系统组成材料、构造、施工工艺等）进行专项技术评定，其评定意见应作为设计、施工、监理和验收依据：
1.选用的外墙保温系统无相应标准规范的；
2.选用外墙外保温系统时，应用高度超过100米的；
3.选用的外墙保温系统超出本部分（一）（二）款规定的。
外墙保温系统选用应符合《外墙保温工程技术要点》的要求，具体内容见附件。
二、严格落实外墙保温工程质量责任
（一）建设单位对外墙保温工程质量承担首要责任，不得明示或暗示设计单位选用不符合本通知要求的外墙保温系统、不得明示或暗示施工单位使用不符合标准规范要求的外墙保温材料；不得擅自修改审查通过的外墙保温系统和材料。外墙保温工程设计变更不得降低标准，并应将变更设计内容送原图审机构重新审查。严格督促设计、图审、施工、监理、检测及材料供应单位落实外墙保温工程质量安全责任。
（二）设计单位对外墙保温工程承担设计质量责任，应按相关设计标准规范以及本通知要求对外墙保温工程进行专项设计，详细注明外墙保温系统热工参数、组成材料性能指标，及构造做法等，其设计深度应符合现行《建筑工程设计文件编制深度规定》规定。设计单位应选用成套定型的外墙保温系统材料，不得更改系统构造和组成材料，并绘制节点构造详图，明确其性能指标，不得设计不符合标准规范及国家明令淘汰的保温材料和产品。
（三）施工图审查机构对外墙保温工程设计质量承担审查责任，应重点审查外墙保温系统构造做法（包括粘结面积、锚固要求、分隔缝、构造线条、托架设置等）、热工参数及材料燃烧性能等级、防火隔离带和防护层等措施是否符合相关标准规范规定；经审查不合格的，不得出具施工图审查意见。
（四）施工单位对外墙保温工程施工质量承担责任，严格按照审查的施工图设计文件和相关标准规范进行施工。外墙保温施工前，应编制专项施工方案，在现场制作样板间或样板构件，经工程参建相关各方确认后方可后续施工。施工单位对外墙保温工程在保修范围和保修期内发生的质量问题，履行保修义务并对造成的损失依法承担赔偿责任。
（五）监理单位对外墙外保温工程质量承担监理责任，严格执行材料见证取样制度，对复检发现外墙保温材料质量不符合要求的，不得允许使用；严格落实外墙外保温工程关键工序旁站和平行检验制度。凡发现不符合设计文件以及相关标准规范要求的，应要求施工单位采取有效措施立即整改，对不予整改或整改不到位的，应及时报告建设单位和工程质量监督机构。
（六）检测机构应严格按照相关标准对外墙保温材料进行检测，对检测结果客观真实性负责，不得超出资质证书范围出具检测报告，不得出具虚假检测报告。应及时将不合格检测结果和发现的违法违规行为向当地住建主管部门报告。
（七）外墙保温系统供应单位应对产品、材料质量负责，提供外墙保温系统型式检验报告（包括耐候性、抗风压性以及配套组成材料的名称、生产单位、型号规格及主要性能参数）、出厂检验报告和使用说明书（包括生产企业名称、产名、规格、型号、性能、生产日期等）。应加强生产、检验和运输管控。
三、切实加强外墙保温工程监督管理
（一）各地住建主管部门要高度重视外墙保温工程监督管理，督促工程参建主体严格按照本通知要求落实相应责任。加强监督检查，对发现外墙保温工程设计不合规、系统不匹配、材料不合格、质量不达标、性能等级不符合的，及时公开曝光，依法严肃查处。
（二）设计主管部门应加强对外墙保温系统及组成材料设计深度和施工图审查质量的监督检查，对违规行为责令整改，并纳入重点监控名单。
（三）工程质量监督机构应加强对外墙保温工程参建各方质量行为、实体质量和工程资料的监督抽查，督促房地产开发单位及时公开住宅外墙保温质量信息，对外墙保温工程验收加大抽查力度。
（四）建筑节能管理机构应按照《湖北省民用建筑节能条例》和相关规定，及时发布外墙保温技术和产品信息推广目录，加强宣传、培训和示范，组织开展外墙保温系统质量安全承诺制度试点。
（五）本通知自2021年X月X日起实施，在此之前已通过施工图设计文件审查但尚未施工的，宜由建设单位委托原设计单位按本通知进行设计变更；对正在施工的项目，参建单位要切实执行相关标准规范，确保外墙保温工程质量安全。
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外墙保温工程技术要点（试行）

[bookmark: _Hlk63692540][bookmark: _Toc81832087]一、高性能蒸压加气混凝土砌块（板）自保温系统
（一）高性能蒸压加气混凝土砌块（板）自保温系统及材料的性能应符合湖北省地方标准《高性能蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温系统应用技术规程》DB42/T 743、《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968、《蒸压加气混凝土板》GB 15762标准。当参数不一致时，取最优值。
（二）墙体自保温系统非承重墙体应选用高性能蒸压加气混凝土砌块（板），采用干法施工、薄层抹灰施工工艺，高性能蒸压加气混凝土砌块厚度应符合节能要求，且厚度选用应不小于250mm。
（三）高性能蒸压加气混凝土砌块（板）强度等级不应低于A3.5，干密度级别不应大于B05，干燥状态的导热系数不应大于0.11[W/（m·K）]。
（四）板（块）墙体自保温工程宜选用涂装饰面（弹性涂料）。
（五）高性能蒸压加气混凝土墙体防水层应采用5mm聚合物水泥防水砂浆，其性能指标、构造等应符合《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235的要求。
（六）蒸压加气混凝土砌块自保温系统设计应符合现行标准《高性能蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温系统应用技术规程》DB42/T 734 的规定。蒸压加气混凝土板自保温系统设计应符合现行标准《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》JGJ/T 17的规定。
（七）墙体自保温系统热桥部位（框架柱、异型柱、梁和剪力墙等），采用外侧保温时应选用高性能保温板，采用内侧保温时，可选用高性能保温板或无机轻集料保温砂浆，保温板宜选用B03级或B04级。
（八）保温板厚度宜为50 mm，当内侧采用无机轻集料保温砂浆作为热桥局部保温时，其保温层厚度应不大于20mm，保温板（层）与自保温墙体部位的连接界面应完整、齐平。
[bookmark: _Hlk80372374]（九）保温板与基层墙体粘贴拉伸粘结强度不应小于0.5MPa，且采用全面积粘贴，当保温板长度不大于300mm时，每块保温板上的φ10锚栓数量不应少于1个，当保温板长度大于300mm不大于600mm时，每块保温板上的φ10锚栓数量不应少于2个，锚栓距保温板端部应不小于100mm，锚入基层墙体深度不少于50mm。
（十）当热桥采用外侧贴砌保温板时，保温板每二层或高度每6000mm应设置托架。托架的设置应结合抹灰层、防水层的分格缝一起设置（图1）。托架为金属托架，应采用不锈钢、热镀锌钢板等材质，厚度应不小于4mm，出挑长度=保温板厚度-10mm。
[image: ]
图1 托架的设置示意图
二、EPS板现浇混凝土外保温系统和EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统
（一）外保温工程饰面材料应选用透气性能好的水溶性涂料、砂壁状涂料以及饰面砂浆等，且应保证与保温系统相容，涂料的性能指标应符合外墙涂料的相关标准。饰面层涂装材料应采用浅色材料，太阳辐射吸收系数不宜大于0.70。
（二）当采用B1级保温材材时，防火隔离带的设置、设计与施工应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定。防火隔离带高度不应小于600mm，且与外保温系统一体化施工。
（三）现浇混凝土外保温系统的保温工程技术要求应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019的规定。
[bookmark: _Toc65512861]三、预制混凝土夹心保温外墙板系统
（一）预制混凝土夹心保温外墙板系统及材料性能应符合下列规定：
1.预制混凝土夹心保温外墙板系统用保温材料的厚度应根据节能设计要求确定。
2.预制混凝土夹心保温外墙板系统的混凝土设计强度等级不应低于C30。
3.预制混凝土夹心保温外墙板系统用连接件宜选择纤维增强塑料（FRP）连接件或不锈钢连接件。纤维增强塑料（FRP）连接件性能指标应符合《预制保温墙体用纤维增强塑料连接件》JGT 561的规定。不锈钢连接件性能指标应符合《预制混凝土夹心保温外墙板用金属拉结件应用技术规程》2520 T／BCMA 002的规定。如采用其他材料或工艺的连接件，应有可靠依据并经过论证。
[bookmark: _Hlk63693409]4.预制混凝土夹心保温外墙板系统中接缝用密封胶应采用耐候性密封胶，其性能应符合现行标准《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881的规定，密封胶的背衬材料宜选用聚乙烯泡沫棒，其直径不应小于1.5倍缝宽。
（二）预制混凝土夹心保温外墙板系统的设计应符合下列规定：
1.预制混凝土夹心保温外墙板系统的保温材料燃烧性能和系统耐火极限应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。
[bookmark: _Hlk63693931]2.预制混凝土夹心保温外墙板系统热工性能应满足设计要求，保温材料厚度应符合建筑节能要求，且不宜小于40mm。
3.预制混凝土夹心保温外墙板系统的制作、存放、运输与安装应符合现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《预制混凝土构件质量检验标准》DB42/T 1224和《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DB42/T 1225的有关规定。
4.预制混凝土夹心保温外墙板系统的验收应符合现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DB42/T 1225的有关规定。
四、保温装饰板外保温系统要求
（一）保温装饰板外墙外保温系统各种组成材料应有系统供应商配套提供，配套材料、配件应与保温装饰板外墙外保温系统性能相容，并应符合国家和地方现行标准的有关规定。
（二）保温装饰板单位面积质量应小于20 kg/m2。使用高度应根据系统抗风压性能实测值验算确定。
（三）保温装饰板采用粘贴式安装方式，保温装饰板应带水泥基背衬。金属面保温装饰板宜采用企口式，可采用粘结式安装方式也可采用挂板式安装。
[bookmark: _Hlk81943776]（四）保温装饰板保温芯材应采用模塑聚苯板（EPS板、033级、B1级）、岩棉条（A级）、热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（A级、G型05级）、无机复合聚苯不燃保温板（A级、G型05级），其保温材料性能指标，模塑聚苯板（EPS板、033级、B1级）应符合JGJ144的要求，岩棉条应符合《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018标准的要求，热固复合聚苯乙烯泡沫保温板应符合JG/T 536标准，无机复合聚苯不燃保温板（A级、G型05级）T/CIEEMA 002-2020的要求。
（五）保温装饰板外墙外保温系统应有相对应的工程应用技术标准，应根据选用的保温材料，除符合本规定外还应符合下列标准：《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350-2015、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287-2013、《保温装饰板外墙外保温系统工程技术规程》DB42/T 1107、《保温装饰板外墙外保温工程技术导则》RISN-TG028-2017。
（六）保温装饰板外墙外保温工程应进行连接安全设计（抗风荷载设计）、防火安全设计、节能设计、主要构造节点设计，抗风荷载设计资料应包括设计计算书、系统构造详图（绘制立面排版图、门窗洞口、阴阳角等排板图、阴阳角部位、门窗洞口、凸窗部位、女儿墙部位、勒脚部位、变形缝、系统变形缝、穿墙管道、落水雨水管部位、雨篷、遮阳板、空调板、装饰线条等部位的构造节点详图）和系统性能以及各组成材料的性能指标要求。
（七）保温装饰板外墙外保温工程，采用非金属装饰面板的保温装饰板建筑高度不宜大于54m，当建筑高度（H）54＜H≤100m时，宜采用金属饰面保温装饰板。
[bookmark: _Hlk78058237][bookmark: _Hlk77885413][bookmark: _Hlk80997584]（八）锚固件材质应为应采用不锈钢、热镀锌钢板冲压成型或铝合金模具挤出制成，与墙体固定的L形托件，宽度不应小于40mm，公称厚度不宜小于2.0 mm，“干”字形连接件、“T”形连接件、蝶形连接件件、L型托件， “干”字形连接件、“T”形连接件、蝶形连接件等与L型托件接触面应有防滑齿，紧固螺丝应加弹簧垫片，防止不锈钢螺丝松动脱落。其机械性能、尺寸及公差应与工程设计要求相符。
（九）采用金属固定件进行辅助机械固定的保温装饰板外墙外保温系统，固定件应固定在保温装饰板的面板上，不应将锚固件设置在保温层中或饰面层与保温层之间，并应符合下列规定：
1.保温装饰复合板饰面防护层采用纤维增强水泥压力板、纤维增强硅酸钙板的外墙外保温系统，辅助机械固定件应采用面板侧边“铣边压锚”的方式固定，不应采用侧边开槽插入金属卡件的固定方式；
2.采用“干”字形锚固件板边卡锚，有效卡入长度不应小于6mm，且应预留非金属面板因热胀冷缩产生的缝隙，采用卡槽插锚插入深度不小于15mm。
3.背面粘结U型条卡槽的非金属面板应保证其有效使用年限保温工程同寿命。
（十）保温装饰板每块板尺寸不宜超过900mm×600mm。
（十一）采用挂板式安装金属保温装饰板时，为了保证热工性能，其保温装饰板背面每块板四周应做封闭处理，板与板之间不应形成贯通的空气层，挂板式安装龙骨与金属保温板连接处应做断热桥处理。
（十二）保温装饰板安装方式采用粘贴+锚固安装方式时，应采用条粘或满粘法施工，粘贴面积不应小于95%，门窗洞口、墙角、墙边、阳台、雨篷、檐口、遮阳板、空调板、边棱处的装饰线条等突出构件部位及尺寸小的保温装饰板应采用全面积粘贴。
（十三）保温装饰板的预制、复合、切割、开槽及封边处理应在工厂完成，如果少量保温装饰板确实需要在施工现场进行切割、开槽、封边处理的，应采用专用机具和设备，施工现场避免使用手持式工具进行加工制作。
（十四）保温装饰板外墙外保温工程保温材料厚度EPS（033级）板厚度不宜大于50mm，其他A级保温板厚度不宜大于60mm，保温芯材最小厚度不宜小于30mm。
五、薄抹灰外保温系统
[bookmark: _Hlk80612936][bookmark: _Hlk80612959][bookmark: _Hlk81832631]（一）薄抹灰外墙外保温工程保温材料宜选用有机型复合板为双面水泥基模塑聚苯板（EPS板、033级、B1级），无机型保温复合板为双面水泥基岩棉条，无机保温板为无机复合聚苯不燃保温板。（注：本规定的复合板指：双面水泥基保温复合板，是以无机或有机（B1级）为保温芯材，两面辅以厚度0.7mm玻纤增强性水泥基卷材为面层，在工厂生产线高压发泡热合、一次成型的复合保温板。其特点，具有优良的抗冻融、抗饰面开裂、抗曲翘形变能力，背衬材料采用玻纤增强性水泥基卷材，使复合板与基层墙体的连接成为同质相连，固定安全可靠，对于有机保温材料可提高系统的防火性能，降低了火灾风险）
（二）双面水泥基模塑聚苯板（EPS板、033级、B1级）薄抹灰外墙外保温系统应符合《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144和《建筑外墙外保温防火隔离带》技术规程的要求，双面水泥基岩棉条薄抹灰外墙外保温系统应符合《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480的要求，无机保温板为无机复合聚苯不燃保温板薄抹灰外墙外保温系统应符合《无机复合聚苯不燃保温板应用技术规程》T/CIEEMA 002-2020的要求。
（三）薄抹灰外墙外保温工程饰面材料应选用透气性能好的水溶性涂料、砂壁状涂料以及饰面砂浆等，且应保证与保温系统相容，涂料的性能指标应符合外墙涂料的相关标准。饰面层涂装材料应采用浅色材料，太阳辐射吸收系数不宜大于0.70。
（四）薄抹灰外墙外保温工程的设计应根据建筑类型、高度，所在地区等条件选择适宜的外墙外保温系统，不得更改系统的构造和组成材料，工程建筑高度不宜大于100m。
（五）复合岩棉条板薄抹灰外墙外保温系统应选用双网构造，锚栓应压在底层耐碱网布上。
（六）严禁窗台下口安装保温板装饰线条。
（七）采用B1级保温芯材的薄抹灰外墙外保温工程，首层防护层厚度不应小于15mm，应采取有效的构造措施保证不开裂、不脱落。其他层不应小于5mm且不宜大于6mm，并应在外保温系统中每层设置水平防火隔离带，防火隔离带高度不应小于600mm，且采用全面积粘贴。防火隔离带的设计与施工应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289的规定。
（八）薄抹灰外墙外保温系统保温层的设计最小厚度不应小于30mm，最大厚度不应大于60mm。
[bookmark: _Hlk81066956]（九）薄抹灰保温系统应采用满粘法施工，保温板与基层墙体有效粘贴面积不应小于保温板面积95%，并使用锚栓辅助固定，且锚栓数量、保温板粘结面积应满足设计要求，门窗洞口、墙角、墙边、阳台、雨篷、檐口、遮阳板、空调板、边棱处的装饰线条等突出构件部位200mm范围内应采用全面积粘贴。每块保温板尺寸宜控制在600mm×450mm左右。
[bookmark: _Hlk81066121]（十）薄抹灰外墙外保温工程应进行连接安全设计（抗风荷载设计）、防火安全设计、节能设计、主要构造节点设计，抗风荷载设计资料应包括设计计算书、系统构造详图（绘制立面、门窗洞口、阴阳角等排板图、阴阳角部位、门窗洞口、凸窗部位、女儿墙部位、勒脚部位、变形缝、系统变形缝、穿墙管道、落水雨水管部位、雨篷、遮阳板、空调板、装饰线条等部位的构造节点详图）和系统性能以及各组成材料的性能指标要求。
六、内保温系统
（一）内保温工程应防止火灾危害，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，饰面材料燃烧性能等级要求应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。
（二）内保温工程用于厨房、卫生间等潮湿环境时，应具有防水渗透性能。
（三）外墙内保温设计应做好室内装修设计，布置墙体上设备管线、开关、接线盒、窗帘盒、悬挂构件等。应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的规定。
（四）无机轻集料砂浆保温系统只适用于局部位置的内保温处理，如厨房、卫生间、外墙内保温系统热桥翻包、门窗洞口上口、下口、侧口等局部内保温系统。（见图2）
[image: 微信图片_20210917161239]
图2 无机轻集料保温砂浆适用部位

七、幕墙保温系统性能要求
（一）幕墙保温隔热材料应采用不燃材料，并符合《建筑设计防火规范》GB 50016。
（二）透明幕墙保温系统选用岩棉板时，应选用TR10及以上板材，其性能指标应符合GB/T 25975-2018的要求。
（三）幕墙设计应有结构计算书和热工计算书。
（四）建筑幕墙中透光幕墙和非透光幕墙的热工性能指标应按照《民用建筑热工设计规范》GB 50176和《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定计算，并应满足主体建筑的热工设计要求。
（五）有热工要求的金属幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙及非透光的玻璃幕墙等，面板背后应设置不燃材料保温层，保温层的热阻不应小于1.0[m2·K/W]。保温材料应采取防水、隔汽措施。防水层应设置在保温材料的室外侧，隔汽层应设置在保温材料的室内侧。
（六）应用在封闭式幕墙中的薄抹灰系统宜采用单层玻纤网。
（七）外墙内保温系统的热工和节能设计应符合下列规定：
1.有机保温材料应采用不燃材料或难燃材料做防护层，且防护层厚度不应小于10mm，不应采用抹面胶浆做10厚的保护层。宜采用粉刷石膏8～10mm厚横向压入玻璃纤维网布，涂刷2mm专用粘结剂再压入一层耐碱网格布；
2.外墙热桥部位内表面温度不应低于室内空气在设计温度、湿度条件下的露点温度，必要时应进行保温处理；
3.外墙内保温系统内部应进行冷凝受潮验算，必要时应设置隔汽层；
4.卫生间等潮湿环境或饰面层为面砖时，应采用胶粘剂，外墙内保温系统采用膨胀玻化微珠保温砂浆不宜贴面砖，如需贴面砖应采取加强措施；
5.热桥部位的翻包，不应留有高差，应采取措施进行平整处理。
6.内保温基层墙体应具有防水能力。
（八）内保温工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工，并应编制专项施工方案。施工前应对施工人员进行技术交底和必要的实际操作培训。
（九）内保温工程施工前，外门窗应安装完毕。水暖及装饰工程需要的管卡、挂件等预埋件，应留出位置或预埋完毕。电气工程的暗管线、接线盒等应埋设完毕，并应完成暗管线的穿带线工作。
[bookmark: _GoBack]（十）当施工电气线路采取暗敷设时，应敷设在不燃烧体结构内，且其保护层厚度不应小于30mm；当采用明敷设时，应穿金属管、阻燃套管或封闭式阻燃线槽。
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